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621 Forhold over for installationer.621 Forhold over for installationer.621 Forhold over for installationer.621 Forhold over for installationer.    

621.1621.1621.1621.1 Ejeren (brugeren) af enhver installation (herunder også brugsgenstande med tilhørende 
ledninger) skal udvise påpasselighed med hensyn til at afværge, at installationen udsættes for 
overlast. 

Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og 
mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for 
at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom. 

621.2621.2621.2621.2 Brugsgenstande skal holdes i god stand og renses med passende mellemrum. 

Note For transportable motordrevne og elektromagnetisk drevne håndværktøjer, der benyttes 
jævnligt, anses ovenstående bestemmelse i almindelighed kun for opfyldt, dersom værktøjet med 
højst 2 måneders mellemrum (for dobbeltisolerede værktøjers vedkommende dog 6 måneder), og i 
øvrigt når det viser tegn på en fejl, underkastes eftersyn af en sagkyndig eller instrueret person, 
hvorved fejl, som kan forårsage fare, afhjælpes på betryggende måde. Under ugunstige 
omstændigheder kan hyppigere eftersyn være påkrævet. 

621.3621.3621.3621.3 Hvor brugsgenstande hyppigt afvaskes, eller hvor spuling foretages (f.eks. i 
levnedsmiddelbranchen), skal der udvises påpasselighed således, at elektriske dele (såsom 
afbrydere o.l.) på brugsgenstande eller i rummet i øvrigt ikke udsættes for skadelig påvirkning fra 
rengøringsmidlerne. 

666621.421.421.421.4 Termiske apparater samt belysningsarmaturer må ikke anvendes på en sådan måde, at de 
kan bevirke skadelig opvarmning af omgivelserne. 

621.5621.5621.5621.5 Letantændelige genstande eller stoffer må ikke forefindes i farlig nærhed af 
belysningsarmaturer eller andre brugsgenstande. 

621.6621.6621.6621.6 Tilledninger må ikke anvendes på en sådan måde, at de udsættes for mekanisk, kemisk eller 
termisk beskadigelse. Ledninger, som er i en sådan tilstand, at fortsat benyttelse af dem kan 
medføre fare, må ikke anvendes. 
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